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Stadtwerke Dingolfing GmbH
01.01.2019 - 31.12.2019

﻿Internet-Veröffentlichungspflichten 

der Stromnetzbetreiber 
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Netzstrukturdaten Seite 1

Netzbetreiber: Stadtwerke Dingolfing GmbH

Betrachtungszeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019

Gesetzliche Grundlage: § 27 Abs. 2 Nr. 1 -7  StromNEV 

Gegenstand:

Stromkreislängen
Kabel Freileitungen

Mittelspannungsebene 99,00 km 0,00 km

Niederspannungsebene 294,00 km 0,00 km

Installierte Leistung der Umspannebenen
installierte 

Leistung

57.920 kVA

Entnommene Jahresarbeit
entnommene 

Jahresarbeit

Mittelspannungsebene 58.874.400 kWh

Umspannebene 36.450.022 kWh

Niederspannungsebene 42.312.725 kWh

Anzahl der Entnahmestellen
Anzahl

Mittelspannungsebene 17 Stück

Umspannebene 12 Stück

Niederspannungsebene 9.880 Stück

Einwohnerzahl
Anzahl

Einwohner 17.854

Versorgte Fläche
Fläche

in der Niederspannung 8,06 km²

Geographische Fläche
Fläche

Geographische Fläche 26,41 km²

Stromkreislängen, Installierte Leistung der Umspannebenen,  

Entnommene Jahresarbeit, Anzahl der Entnahmestellen,  Einwohnerzahl, 

Versorgte Fläche, Geografische Fläche 

Umspannebene (Mittel- auf 

Niederspannung)
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Netzbetreiber: Stadtwerke Dingolfing GmbH

Betrachtungszeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019

Gesetzliche Grundlage: § 17 Abs. 2 Nr. 1  StromNZV 

Gegenstand:

Jahreshöchstlast
Jahreshöchstlast Datum & Uhrzeit

Mittelspannungsebene 12.460 kW 24.01.2019 - 11:45

Umspannebene 8.849 kW 10.01.2019 - 18:00

Niederspannungsebene 9.763 kW 08.02.2019 - 11:45

Jahreshöchstlast 
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Netzbetreiber: Stadtwerke Dingolfing GmbH

Betrachtungszeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019

Gesetzliche Grundlage: § 17 Abs. 2 Nr. 5  StromNZV 

Gegenstand:

Höchstentnahmelast
Höchst-

entnahmelast
Datum & Uhrzeit

Mittelspannungsebene 12.317 kW 09.01.2019 - 17:15

Umspannebene 8.849 kW 10.01.2019 - 17:45

Niederspannungsebene 8.223 kW 11.12.2019 - 17:15

Bezug aus der vorgelagerten Netzebene
Bezug

Mittelspannungsebene 51.468.245 kWh

Umspannebene 36.528.574 kWh

Niederspannungsebene 33.832.180 kWh

Höchstentnahmelast und Bezug aus der vorgelagerten Netzebene 
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Netzbetreiber: Stadtwerke Dingolfing GmbH

Betrachtungszeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019

Gesetzliche Grundlage: § 17 Abs. 2 Nr. 6  StromNZV 

Gegenstand:

Summe aller Einspeisungen
Monat Umspann-ebene 

HS/MS

Mittel-

spannungs-

ebene

Umspann-ebene 

MS/NS

Nieder-

spannungs-

ebene

Januar 240.902 1.580 273.759 kWh

Februar 652.058 1.938 727.464 kWh

März 944.525 3.111 1.015.303 kWh

April 1.207.880 5.112 1.450.488 kWh

Mai 1.060.743 6.008 1.282.072 kWh

Juni 1.381.958 3.233 1.735.257 kWh

Juli 1.184.525 2.434 1.487.331 kWh

August 1.042.627 9.736 1.334.340 kWh

September 878.107 2.314 1.061.667 kWh

Oktober 631.745 4.964 762.251 kWh

November 370.190 1.818 349.973 kWh

Dezember 390.504 2.562 340.207 kWh

Summe 0 9.985.762 44.811 11.820.113 kWh

Anlage 6 : Summe aller Einspeisungen (Lastverlauf) 

Summe aller Einspeisungen aus Rückspeisungen
Monat Umspann-ebene 

HS/MS

Mittel-

spannungs-

ebene

Umspann-ebene 

MS/NS

Nieder-

spannungs-

ebene

Januar 372 0 0 kWh

Februar 58.751 315 1.898 kWh

März 234.812 39.137 52.646 kWh

April 545.743 143.802 174.746 kWh

Mai 324.756 97.087 122.927 kWh

Juni 584.849 186.144 249.409 kWh

Juli 283.482 82.803 131.944 kWh

August 351.449 117.399 151.625 kWh

September 226.412 53.804 74.186 kWh

Oktober 77.184 4.259 7.742 kWh

November 1.369 0 0 kWh

Dezember 638 0 0 kWh

Summe 2.689.818 724.751 967.122 0 kWh

Summe aller Einspeisungen, Summe aller Einspeisungen aus Rückspeisungen 
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Netzbetreiber: Stadtwerke Dingolfing GmbH

Betrachtungszeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019

Gesetzliche Grundlage: § 10 Abs. 2  StromNEV 

Gegenstand:

Höhe der Durchschnittsverluste
Durchschnitts-

verluste

Mittelspannungsebene 1,00%

Umspannebene 1,00%

Niederspannungsebene 5,20%

Preis

Mittelspannungsebene 4,780 Ct/kWh

Höhe der Durchschnittsverluste, durchschnittliche Beschaffungskosten 

der Verlustenergie 

Durchschnittliche Beschaffungskosten der 

Verlustenergie
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Netzbetreiber: Stadtwerke Dingolfing GmbH

Betrachtungszeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019

Gesetzliche Grundlage: § 17 Abs. 2 Nr. 2  StromNZV 

Gegenstand:

Summe der Netzverluste

Durchschnitts-

verluste

Mittelspannungsebene 614.540 kWh

Umspannebene 365.734 kWh

Niederspannungsebene 2.372.446 kWh

Summe 3.352.720 kWh

Netzverluste 

Die Summe der Netzverluste in einem Kalenderjahr, gesondert nach Netz- und Umspannebenen

ausgewiesen.
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Netzbetreiber: Stadtwerke Dingolfing GmbH

Betrachtungszeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019

Gesetzliche Grundlage: § 17 Abs. 2 Nr. 7  StromNZV 

Gegenstand:

Mengen und Preis der Verlustenergie

Menge Preis

Teilmenge 1 3.352.720 kWh 4,780 Ct/kWh

Teilmenge 2 kWh Ct/kWh

Teilmenge 3 kWh Ct/kWh

Summe 3.352.720 kWh

Mengen und Preise der Verlustenergie 

Die Mengen und entsprechenden Preise der eingekauften Energie zur Deckung dieser Verluste. Es sind

keine Durchschnittspreise anzugeben.
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Netzbetreiber: Stadtwerke Dingolfing GmbH

Betrachtungszeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019

Gesetzliche Grundlage: § 12 Abs. 3 S. 3 StromNZV 

Gegenstand:

Differenzbilanzkreis

Ergebnisse der Differenzbilanzierung 

Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen sind verpflichtet, einen Differenzbilanzkreis zu führen, der

ausschließlich die Abweichungen der Gesamtheit der Letztverbraucher mit einer jährlichen Entnahme von

bis zu 100.000 Kilowattstunden oder einer individuell festgelegten anderen Grenze nach den Absätzen 1

und 2 von dem prognostizierten Verbrauch dieser Letztverbraucher erfasst. 

Von der Verpflichtung nach Satz 1 sind Netzbetreiber ausgenommen, an deren Verteilernetz weniger als

100 000 Kunden unmittelbar oder mittelbar angeschlossen sind.

In dem Differenzbilanzkreis dürfen keine Letztverbraucher bilanziert werden. Die Betreiber von

Elektrizitätsversorgungsnetzen sind verpflichtet, die Ergebnisse der Differenzbilanzierung jährlich auf ihrer

Internetseite zu veröffentlichen. 
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Netzbetreiber: Stadtwerke Dingolfing GmbH

Betrachtungszeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019

Gesetzliche Grundlage: § 24 Abs. 4 Nr. 3, 5, 6  StromNEV 

Gegenstand:

Entnommene Jahresarbeit

Entnahme inkl. 

Weiterverteiler

Abgabe an 

nachgelagerte 

Netzebene

Umspannebene HS/MS kWh

Mittelspannungsebene 58.874.400 kWh 36.528.574 kWh

Umspannebene MS/NS 36.450.022 kWh 33.832.180 kWh

Niederspannungsebene 42.312.725 kWh

Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen

Jahreshöchstlast Datum & Uhrzeit

Mittelspannungsebene 12.460 kW 24.01.2019 - 11:45

Umspannebene 8.849 kW 10.01.2019 - 18:00

Niederspannungsebene 9.763 kW 08.02.2019 - 11:45

Höchste zeitgleiche Entnahmelast aus vorgelagertem Netz
zeitgleiche 

Entnahmelast

Datum & Uhrzeit

Mittelspannungsebene 12.317 kW 09.01.2019 - 17:15

Umspannebene 8.849 kW 10.01.2019 - 17:45

Niederspannungsebene 8.223 kW 11.12.2019 - 17:15

Entnommene Jahresarbeit, Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen, 

Höchste zeitgleiche Entnahmelast aus vorgelagertem Netz 

Die im Vorjahr entnommene Jahresarbeit des Vorjahres pro Netz- (NS, MS, HS, HöS) und Umspannebene

(MS/NS, HS/MS, HöS/HS)

Entnommene Jahresarbeit aus der Netz- oder Umspannebene bezeichnet die Summe der Entnahmen

elektrischer Energie durch Letztverbraucher, Weiterverteiler und die eigene nachgelagerte Netz- oder

Umspannebene (gilt nicht für die Niederspannung) aus der jeweiligen Netz- oder Umspannebene (Wert

inklusive der Verlus-te der nachgelagerten Ebenen).


